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NIP: 5641024793

Numer zlecenia/programu:

Z/19/26

A) Metoda badawcza akredytowana - Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, Nr AB 1272
A/P...) Metoda akredytowana podwykonawcy - Badania ............. zostaly wykonane przez Laboratorium

akredytowane w tym zakresie przez Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB ............

N) Metoda badaweza nieakredytowana spelniajgca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Z) badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS Nr NS-HK.9027.8.1.2026 z dn. 08.01.2026 .
P.../Z) badania podwykonawcy wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS ......... e e srmsle

Rodzaj prébki, badane obiekty,
przedmiot badania:

Woda przeznaczona do spozycia

Kod probki i miejsce pobrania:

93/W/f-c,m/Z; Hydrofornia - Malochwiej Duzy

Rodzaj urzadzenia:

Wodociag Zbiorowego Zaopatrzenia Malochwiej Duzy

Data i godzina pobrania
probki:

26.01.2026 r.; godz. 12:13

Probkobiorca:

Rafat Juszczak — Pracownik Laboratorium MPGK Sp. z 0.0. w Chelmie
Bartlomiej Biatonowski — Pracownik Laboratorium MPGK Sp. z 0.0. w Chelmie

Probka dostarczona przez:

Bartlomiej Bialonowski — Pracownik Laboratorium MPGK Sp. z 0.0. w Chelmie

Procedura pobierania probek:

PN-EN ISO 19458:2007 z wyl. pkt. 4.4.3, 4.4.4 A/Z
PN-ISO 5667-5:2017-10 A/Z

Data i godzina przyjecia probki
do laboratorium:

26.01.2026 r.; godz. 16:10

Stan probki w chwili przyjecia:

Bez zastrzezer.

Data rozpoczecia/
zakonczenia badan:

26.01.2026 r./ 29.01.2026 r.

Badane cechy:

Monitoring Parametréw Grupy A+ liczba enterokokow katowych, stgzenie
zelaza ogdlnego

Uwagi:

(w tym, jezeli zasadne: uzupelnienia, odstgpstwa,
ograniczenia metod)

Temperatura pobranej probki wody: 9,5°C
— szczegodlowe dane dot. poboru probek - Karta pobrania nr 26/W/26

W czasie poboru probek oraz przebiegu analizy nie zaobserwowano zadnych szczegélnych zdarzen oraz innych
szezegblnych faktow dotyczacych sposobu postgpowania,

D aliz mikrobiofogi ych:

Nicpewnosé rozszerzona pomiaru zostala oszacowana zgeduie z PN-EN 150 19036:2020-04 metody Igczenia
skladowych i opiera si¢ na niepewnosci standardowej, pomnoZonej przez wspélczynnik rozszerzenia k=2,
zapewniajyc poziom ufnodci okolo 95%.

Niepewnodé rozszerzona pomiaru nie obejmuje niepewnosci zwigzane]j z pobraniem i transportem prébki.
Niepewnosé zwigzana z pobraniem i transportem Erébki do badan mikrobiologicznych wynosi §,2%.

SpeaRiE e le:
d { .tffi.li.‘.lch(j.,. S

r Agnirgzia ¥

ZASTRZEZENIE: W niniejszym sprawozdaniu wyniki z badan i stwierdzenie zgodnosci ze specyfikacjg odnoszg sig tylko do
analizowanej/badancj probki, a nie do probki/obicktu, z ktérego probka ta byla pobrana. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za
informacje, pobieranie i transport probek dostarczone przez Zleceniodawcow,

Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielanc inaczej jak tylko w calosci.
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Wyniki badai mikrobiologicznych

) Jednostka 1 : Ni ik Slwierdzgn}e
Badany parametr U0 g badawera |10 | Wymaganie® | Wonik |, NP | s
Ogélna liczba e . _ Be Nie
mikroorganizméw w 22°C Jtkw Iml PN-EN ISO 6222:2004 % A/L nlcpr;;’ili!‘c::\'ych wykryto ¥
Najbardziej prawdopodobna NPL w £ ) )
liczba Escherichia coli 100m| PN-EN IS0 9308-2:2014-06 % |A/Z 0 0 3 Zgodny
Najbardziej prawdopodobna NPL w .
liczba bakterii grupy coli 100ml PN-EN ISO 9308-2:2014-06 % |A/Z 0 0 - Zgodny
Liczba enterokokéw kalowych |jitk wi00ml PN-EN ISO 7899-2:2004 4 A/Z 0 0 - Zgodny

*Przedstawiona nicpewnoéé (przedzial ufnedci) dla wyniku badania mikrobiologicznego dotyezy praywolanc] motody badawcze] bez ctapu pobicrama pribek | stanowi nicpewnaéd rozszerzonq przy poziomice vfnodcr ok. 95% 1
wipolezyaniku rozszerzenia k=2 Dla metod oznaczania najbardzic) pravwdopodobnej liczby granice przedziatu ufnosci przy prawdopodobicnistwic rozszerzenia 95% zosialy odezytane z tablic przy wolancj metody badawcze)

Wartoi¢ podana przy maku .>" oznacza. z¢ wynik znajduje si¢ powyiej zakresu roboczego metody

Wyniki badan fizyko-chemicznych

IRy R

gr Aleksandra Oleksieju

ﬁ’m

Jednostka s Wynik Slwierdzer{h
Badany parametr miary Metoda badaweza Typ | Wymaganie s Npai Butbairss rgodnodei
75+0.1
8,9) - 5 } _ » .
pH PN-EN ISO 10523:2012 A/Z 6,5-9.5 T Zgodny
Stezenie Zelaza ogélnego pg/l PN-1S0O 6332:2001, pkt.7.1 AlZ 200 2743 Zgodny
1'#)
SteZenie azotynéw mg/l | PN-EN 1SO 10304-1:2009+AC:2012 | N/Z 0.50 O o-oe | Zeodny
SteZenie jonu amonowego mg/l PN-ISO 7150-1:2002 A/Z 0.50 0,11 0,02 Zgodny
Akceptowalna przez
konsumentow i bez
Metnosé NTU PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A/Z | nieprawidlowych zmian. 0,35+ 0.07 Zgodny
Zalecany zakres wartosci
do 1.0
PN-EN ISO 7887:2012; Akceptowalna przez <2.0Y
Barwa mg/l Pt |PN-EN ISO 7887:2012/Ap1:2015-06, | A/Z | konsumentow i bez ) 10 -
Metoda C nicprawidlowych zmianm (20£03)pH7,5 .
rzewodnosé elektryczna wi. 956 + 29 )
Sle -E! 1199 ; . d
{temp. odniesienia 25°C) 7 aa VDB IRt T AL <300 temperatura pomiaru: 19,4°C Zgo “)’_I
** niepewnosé rozszerzona przy poziomic ufnosci ok. 93% 1 wspolczynniku rozszerzena k=2
»*" warloici nicpewnosci nie zawicraja niepenwnosel zwiazanc) z pobranicm i transportem probki
S CJALIST/J’
Sprawozdanig gutoryzowa
Wyniki badaii sensorycznych mgr ini. Katarzyna Kister
¥ 4 — Stwicrdzenie
Badany parametr .!eir:::i;l\a Metoda badawcza Typ| Wymaganie ¥ Wynik wy:';g?;;:&:h. zgodnoiei
PN-EN 1622:2006,
Liczba progowa zapachu TON Metoda uproszczona, parzysta, AlL <1 - -
wyb6r niewymuszony M_‘“"P‘“"'“h_“ f’;‘i‘;‘
PN-EN 1622:2006, nieprawidlowych zmian
Liczba progowa smaku TFN Metoda uproszczona, parzysta, AlL <1 - F
wybor niewymuszony
CPEWNDSE TOZSZEIZONY PrEV POZIONC

* Przcdstawiong nicpewnosé podano jako preedzial $rednic) geometryezne) dla wyniku badania sensorycznego: dotyezy praywolane) metody badaweze) bez etapu pobierania probek i stancwi ni

ufnoici ok. ¥5% 5 uspélcnnmku rozszerzenia k=2.

Badanic przep

Zrodlem wody odni Jjest weda butcl)

a uzech eceniajaeych. Temp wp
Czas przechow ywania probhi <72h. Infe jent

: 2342°C. Temp

ddw
F

Data i czas badania probki: 29.01.2026 1., godz. 07:50 - 29.01 2026 1, godz. 08:30

Interpretacja wynikéw badan sensorycznych,
_meloda uproszezona

Winik badania liczba progowa zapachu/smaku <1: zapach/smak akceplowalny;
Wynik badania liczba progowa zapachu/smaku 2§ zapach/smak mwakceptowalny

do wgladu w Laboratonum

metoda pelna;
Wynik badania liczba progowa zapachw/smaku 1° zapach/smak akceplowalny.
Wynik hadania liczba progowa zapachu/smaku > 1. zapacl/smak nicakecplowainy

probki: 2342°C Prol!kx wody chlorowancj przed badanicm zapachu poddanc sq odchloramamu wg PN-EN 1622:2006 Ancks A
ia badan -

Sprawozdanie autoryzowal

dea e rea s NG
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1) dolna granica zakresu pomiarowcgo metody wskazana \\ dok cic od ia, bedaca jed inic granicy oznaczamia ilosciowego wyznaczong przez Laboratorium
17} dolna granica zakresu pomiarowego metody, bedaca je ic gmni.ca o. ia ilofciowego wys chp;r)mulnm pn.cz Laboratorium
2) gorna granica 2aKIesy pommowego metody wshazana w dok icnia, bedgea jed i granica przez Lab

los v cksperymentalnic prm l..abornmnum
Rozp. Mu'usu-n Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 1. w sprawic jakokci wody praeznaczonej do spozycia przcz ludai (Dz. U.2017 poz 2294).

2°) goma granica zakresu pomiarowegoe metody, bedaea jed & gramc

3 \V\mgamc (wanosé parametryczna, najwy zsz¢ dopuszczalne stgzenic lub zakres) wg:
a) w przypadku podania jednej wartodci dolna waricé¢ zakresu wynosi zero

**4 _ badanic wykonane wg normy wycofanej z katalogu Polskich Nomm

#4% Jeili dokonano stwicrdzenia zgodnosci i nic okredlono i nacze Laboratorium MPG}. Sp. z 0.0.w Chelmic stosuje mﬂd., prostej nkm.pur.]l wedlug ml)tm\ch ILAC-G&-09/2019 przy ryzyku blgdnej akesptacii siggajacym

do $0% w praypadku wyniku zbli do dop I Jgr.mm i . Jezeli w kolumnic , Wynik™ akredytowane) mctod\ bad dstawiono zapis . <" lub ,>" oznacza to, iz jest 1o rezultat badania. bezposradnio
powigzany z dolng lub goma granica zakresu cEo angj ml.nd\ wdam cp ponru:lm dowtz\ uquumc odponmlnm dolnq lub gémej granicy zakresu pcmunmmgo
akredvtowanc) metody (rezuliat oznaczony plm :nkn:dunwam] W takim przypadku Lab ium w kolumnic  Stwierdzenic 2g " pr zgodnosci w ramach opinii i interpretac, ktdra opicra sig na

uzyskanym rezultacie badania
Wyzej opisane postgpowanic nic dotyczy badan miksobiologicznych.
W przypadiu n.-a]nm:p bad.'m spoza obszary regulowanego prawnic (obszar dobrowolny. wiasne potrzeby) owrzymane wyniki z badan 53 przedstawianc jako r.zullnn z badau W przypadku wy ia stwicrd

Inoci z wymaga i dla sw 2 badai czymnosé ta jest stwicrdzana w ramach opinii i intcrpretacii | bazuje na uz)shn\'m rezultacic badania i jego | du dpowicdni /i
zakresu pom kred: § metody bad: cj. W przypadku, gdy otrzymane rezulaty z badan metod akredytowanyeh nic pokrywajg sig z granicy ozmcznlnnsn wskazang w normm‘pm:eduru bachucx] twultat Jjest
aznaczany jako nn.'al.rs.-d\mn any i oznaczony indeksem 4"
1) Metoda referencyjna

5) Zawartosé zawiesin ogdlayeh metoda filtracy pracz sgezki z whokna szklancge o parametrach:

6) Zalcea si; aby ogdina liczba mikroorganizmow nie przckraczala

- 100 jik/Iml w wodzic wprowadzanej do sieci wodociagowe]

- 200 jik/ I ml w kranic konsumenta

7) korekia matematyczna;  R) korckia za pomocy urzadzenia do komp ji temy T 9 ak ji pek u 25°C:  10) wartoéé pH sqczonej probki. 11) wmperatura kompensacji pehametu 20°C.
12) nic oznaczono z¢ wzglgdu na praekroczenic parametrow . H) Pux;dnm wartos¢ ugo pamm.l.ru w wodzie w kranie konsumienta - do [ 3mg PUI: PS) Pomiar In-Sity

Koniec dokumentu






