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Ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie po zapoznaniu się z 
raportem zbiorczym Nr WD/0272-0273/26/N z 13.05.2026 r. (data wpływu do tut. 
organu: 18.05.2026 r.) sporządzonym przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie, ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm z badań próbek 
wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Latyczów, gm. 
Krasnystaw
stwierdza zgodność badanych parametrów z wymaganiami określonymi w części C tabela 
2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.  w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
Woda do badania została pobrana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
Latyczów 11.05.2026 r., z punktów poboru (punktów zgodności): 1. Dom prywatny 
Latyczów 118 - kran w kuchni, 2. Dom prywatny Latyczów 31 - kran w łazience.
Badania zostały przeprowadzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Krasnymstawie w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody w 
zakresie stężenia żelaza ogólnego oraz mętności, a celem badania było sprawdzenie 
skuteczności i trwałości działań naprawczych przeprowadzonych przez zarządcę 
wodociągu po notowanym przekroczeniu wartości parametrycznej stężenia żelaza 
ogólnego oraz wzroście mętności w próbkach wody pobranych 24.03.2026 r. w punktach 
zgodności: 1. Dom prywatny, Latyczów 118 – kran w kuchni, 2. Dom prywatny, Latyczów 
31 – kran w łazience.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie, mając na względzie
konieczność zapewnienia konsumentom wody odpowiedniej jakości i bezpiecznej pod
względem zdrowotnym, zaleca wzmożenie nadzoru nad wodociągiem zbiorowego
zaopatrzenia w wodę Latyczów.
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Do wiadomości: 
1. Wójt Gminy Krasnystaw, ul. Marii Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw
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