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Ocena jakości wody 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krasnymstawie, po zapoznaniu się 
z Raportami Nr WD/0219/26/N z 20.05.2026 r. i  WD/0220/26/N z 30.04.2026 r. 
sporządzonymi przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Chełmie, ul. Szpitalna 48, 22-100 Chełm, oraz sprawozdaniem nr DL-
OBF.9052.2.472.2026 z 13.05.2026 r. sporządzonym przez Dział Laboratoryjny 
Wojewódzkiej Stacji sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, 20-708 Lublin, ul. 
Pielęgniarek 6  z badań próbek wody pobranych z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę Widniówka, gm. Krasnystaw,

stwierdza zgodność badanych parametrów z wymaganiami określonymi w części A tabeli 
1, części B, części C tabeli 1 i tabeli 2 i części D  tabeli 1  i tabeli 2 załącznika nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Woda do badania została pobrana z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
Widniówka 27.04.2026 r., z punktów poboru (punktów zgodności): 1. Hydrofornia 
Widniówka 2. Dom prywatny, Widniówka 4, kran w kuchni.

Badania próbki pobranej w hydroforni w Widniówce zostały przeprowadzone w zakresie 
parametrów fizykochemicznych  i mikrobiologicznych grupy B, zgodnie z załącznikiem nr 2 
do wyżej przytoczonego rozporządzenia, natomiast badania próbki pobranej w domu 
prywatnym w Widniówce przeprowadzono w zakresie parametrów mikrobiologicznych 
grupy B. 
Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Chełmie wykonał 
badania w zakresie wybranych parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych: 
mętność, barwa, zapach, smak, pH, przewodność elektryczna właściwa, stężenie żelaza 
ogólnego, stężenie amonowego jonu, stężenie azotynów, stężenie azotanów, stężenie 
fluorków, stężenie chlorków, twardość ogólna, stężenie siarczanów, utlenialność z KMnO4, 
stężenie magnezu, stężenie manganu, stężenie ołowiu, stężenie kadmu, stężenie chromu, 
stężenie arsenu, stężenie miedzi, stężenie niklu, stężenie rtęci, stężenie selenu, stężenie 
antymonu, stężenie glinu, liczba mikroorganizmów na agarze odżywczym w temperaturze 
22ºC, liczba bakterii grupy coli, liczba Escherichia coli, liczba enterokoków kałowych.
Dział Laboratoryjny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie 
przeprowadził badania w zakresie pozostałych parametrów fizykochemicznych: stężenie 
boru, stężenie sodu,  stężenie cyjanków ogólnych, stężenie benzo(a)pirenu, stężenie 
benzo(b)fluorantenu, stężenie benzo(k)fluorantenu, stężenie benzo(ghi)perylenu, stężenie 



2 / 2

indeno(1,2,3cd)pirenu, Σ WWA, stężenie aldryny, stężenie azoksystrobiny, stężenie 
bifentryny, stężenie chlomazonu, stężenie chloratalonilu, stężenie cypermetryny, stężenie 
deltametryny, stężenie dieldryny, stężenie siarczanu endosulfanu, stężenie alfa-
endosulfanu, stężenie beta-endosulfanu, stężenie endryny, stężenie fenitrotionu, stężenie 
fenpropatryny, stężenie fenwaleratu, stężenie fosalonu, stężenie heptachloru, stężenie iz.A 
epo.heptachloru, stężenie iz.B epo.heptachloru, stężenie krezoksymu metylowego, 
stężenie matazachloru, stężenie  o,p-DDD, stężenie o,p-DDE, stężenie o,p-DDT, stężenie 
p,p-DDD, stężenie p,p-DDE, stężenie p,p-DDT, stężenie permetryny, stężenie 
pirymetanilu, stężenie procymidonu, stężenie propyzamidu, stężenie teflutryny, stężenie 
terbutylazyny, stężenie tetrakonazolu, stężenie trifoksystrobiny, stężenie winklozoliny, 
stężenie λ-cyhalotryny, Σ pestycydów, stężenie 1,2-dichloroetanu, stężenie benzenu, 
stężenie trichloroetenu, stężenie tetrachloroetenu, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, 
stężenie trichlorometanu (chloroformu), stężenie bromodichlorometanu, stężenie 
dibromochlorometanu, stężenie tribromometanu (bromoformu), trihalometany ogółem 
(ΣTHM).

W związku z powyższym, woda dostarczana przez wodociąg zbiorowego zaopatrzenia 
Widniówka, gm. Krasnystaw jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Z up. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Krasnymstawie
mgr inż. Agnieszka Pachuta
Kierownik Sekcji Higieny Pracy i Nadzoru nad Chemikaliami
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. adresat
2. aa

Do wiadomości: 

1. Wójt Gminy Krasnystaw, ul. M. Konopnickiej 4, 22-300 Krasnystaw

Sporządził: JS; Sekcja Higieny Komunalnej

Sprawdził: JS; kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego


		2026-05-26T11:46:49+0000
	z up. PPIS w Krasnymstawie, Agnieszka Pachuta




