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Gminne Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.
Nazwa i adres klienta: Zakrecie 124 B; 22-300 Krasnystaw
NIP: 5641024793

Numer zlecenia/programu: Z/104/26

Rodzaj probki, badane obiekty,

ieed et badania: Woda przeznaczona do spozycia

Kod prébki i miejsce pobrania: | 749/W/f-c,m/Z; Dom prywatny Latyczéw 31, kran w kuchni

Rodzaj urzgdzenia: | Wodocigg Zbiorowego Zaopatrzenia Widniowka

Data i godzina pobrania

probki: 23.06.2026 r.; godz. 10:52

Probkobiorca: | Adam Nafalski — Pracownik Laboratorium MPGK Sp. z 0.0. w Chelmie

Prébka dostarczona przez: | Adam Nafalski — Pracownik Laboratorium MPGK Sp. z 0.0. w Chelmie

PN-EN ISO 19458:2007 z wyl. pkt. 4.4.3, 4.4.4 A/Z

Procedura pobierania probek: PN-ISO 5667-5:2017-10 A/7Z

Data i godzina przyjecia probki

do laboratorium: 23.06.2026 r.; godz. 14:00

Stan probki w chwili przyjecia: | Bez zastrzezen.

Data rozpoczecia/

- F . | 23.06.2026 r./ 26.06.2026 1.
zakonczenia badan:

Monitoring Parametrow Grupy A + liczba enterokokow katowych, stezenie:

Badane cechy: | ;01575 oo6lnego, manganu

Temperatura pobranej probki wody: 14,2°C
— szezegdtowe dane dot. poboru probek - Karta pobrania nr 242/W/26

Uwagi: W czasie poboru priobek oraz przebiegu analizy nie zaobserwowano zadnych szezegdlnych zdarzen oraz innych
szezegolnych faktow dotyczgeych sposobu postepowania.
(w tymn, jezeli zasadne: uzupelnienia, odstepstwa, Dla analiz mikrobiologicznych:

ograniczenia metod) | Niepewno$é rozszerzona pomiaru zostala oszacowana zgodnie z PN-EN 1SO 19036:2020-04 metods ljczenia
skladowych i opiera si¢ na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspolezynnik rozszerzenia k=2 zapewniajjc
poziom ufnosci okolo 95%.
Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru nie obejmuje niepewnosci zwigzanej z pobraniem i transportem probki.
Niepewnos$¢ zwigzana z pobraniem i transportem prdibki do badan mikrobiologicznych wynosi 5,2%.

Kierqwnik Laboratorium
Sprawozdanie:z |
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ZASTRZEZENIE: W niniejszym sprawozdaniu wyniki z badar i stwierdzenie zgodnosci ze specyfikacja odnosza si¢ tylko do
analizowanej/badanej probki, a nie do prébki/obiektu, z ktérego probka ta byla pobrana. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosei za
informacje, pobieranie i transport probek dostarczone przez Zleceniodawcow.,

Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calodci.
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Wyniki badan mikrobiologicznych
1 k . . . . Stwierdzenie
Typ Badany parametr/Metoda badawcza e'('tlril:::; a wykGr ;?vl:]c:ﬁci Wymaganie® |  Wynik “,y:'ﬁelmzﬁa,, zgodnosei
s . " . . o0 Bez
AlZ, Ogolna“[;:7)1;\jl g[\llk]?;rg;;zlz;:)gn)w i jtkw 1ml od [jtk/1ml nieprawidi?;vych 33 21-51 =
" x Zmian
Najbardziej prawdopodobna liczba NPL
A/Z Escherichia coli wr E0B] od INPL/100ml 0 0 - Zgodny
wg PN-EN ISO 9308-2:2014-069
Najbardziej prawdopodobna liczba NPL
A/Z bakterii grupy coli 100ml od INPL/100ml 0 0 - Zgodny
wg PN-EN IS0 9308-2:2014-06" (b
A/Z I‘\L‘Z';“Negjrl‘;}g";g;‘;“;]zﬂo‘gff itk w 100ml | od 1jtk/100ml 0 0 - Zgodny

*Przedstawiona niepewnos¢ (przedzial ufnosei) dla wyniku badania mikrobiologiczncgo dotyczy przywolanej metody
wspolezynniku rozszerzenia k=2. Dla metod oznaczania najbardzicj prawdopodobnej liczby granice przedzialu u

Wartos¢ podana przy znaku ,>" oznacza, ze wynik znajduje sig powyzej zakresu roboczego metody.

Wyniki badan fizyko-chemicznych

Spmvorayie

Fapraoomensssse o
/

~J)
mgr Aleksandra

—
badawezej bez etapu pobicrania probek i stanowi nicpewnosé rozszerzong przy poziomie ufnosci ok, 95% i
fnodei przy prawdopodobienstwic rozszerzenia 95% zostaly odezytane z tablic przywolancj metody badawezej

CRA"

Badany parametr/ Jednostka b el . ’\’Ny’n'ik - S‘“'ielrdz?“.ie
Typ Metoda badaweza/ Zakres! miary Wymagame + nlepewnos;;?ul;:l;:l badania**/ thl(*:gscl
pH 8,9)
7,3+0,1
S we PN-%FOIS]OOIS)S23:20 12 ) G- temperatura pomiaru: 20,7°C Zgodny
Stezenie manganu
wg PB3/01, wyd. 1z dn. 01.05.2010 r. na podst. testow 21+3 Fad
Al saszetkowych Hach Lange, PAN 2651700 ne/l A e
(6,0 —700) pg/l
Stezenie zelaza ogélnego
AlZ wg PN-ISO 6332:2001, pkt.7.1 pg/l 200 180 = 17 Zgodny
(20 -5 000) pg/l
Stezenie azotyndw <0.10"
A/Z wg PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 mg/l 0,50 : (0,10 =0,02) Zgodny
(0,10 - 4,00) mg/1 : X
Stezenie jonu amonowego <0.064Y
A/L wg PN-ISO 7150-1:2002 mg/l 0,50 2 (0,064 +0,007) Zgodny
(0.064 — 51) mg/I 7
Akceptowalna przez
Metnosé konsumentéw i bez
A/Z wg PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU || nieprawidiowych zmian. 0,39 +£0,08 Zgodny
(0,30 - 50) NTU Zalecany zakres wartosci
i do 1,0
Barwa
: ; Akceptowalna przez 1)
AlZ WE PN-EN 150 78872012’ mg/l Pt konsumentéw i bez <2,0 - =
PN-EN ISO 7887:2012/Ap1:2015-06, Metoda C nieprawidlowych zmian (2,0£0,3) pH:7,5
(2,0 — 40) mg/1 Pt
Przewodnosé elektryczna wl. (temp. odniesienia 25°C) 7 731422
AlZ wg PN-EN 27888:1999 pS/em 2 500 S ———— Zgodny
(100 — 1 413) uS/cm : e
** nicpewnosé rozszerzona przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspolezynniku rozszerzenia k=2
»"" wartosci niepewnosci nie zawieraja niepewnosei zwiazanej z pobraniem i transportem probki S[ﬁ'WIMWN
............. (TR ............
mgr Inz. Nertalla Kacgrharezyk
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Whyniki badan sensoryeznych

Bad am Jednostka ) . = " Stwierdzenie
Typ Sy 13 i Wymaganie ¥ Wynik DApem * zgodnosci
Metoda badawcza/ Zakres'® miary /Rezultat wyniku badania wokkk
Liczba progowa zapachu
A/Z, wg PN-EN 1622200’6, ; TON <1 - -
Metoda uproszczona, parzysta, wybor niewymuszony Akceptowalny
od 1 TON przez konsumentow
i bez
Liczba progowa smaku nieprawidlowych
. B . zmian
Metoda uproszczona, parzysta, wybor niewymuszony
od 1 TFN
* Przedstawiong niepewnosé podano jako przedzial sredniej geometrycznej dla wyniku badania sensorycznego; dotyczy przywolancj metody badawczej bez ctapu pobicrania probek i stanowi niepewnosé rozszerzong przy poziomie

ufnosci ok. 95% i wspélezynniku rozszerzenia k=2,

Badanic pracprowadza trzech oceniajqeych. Temperatura w pomi iu: 23£2°C. Tempel probEi; 23£2°C. Probki wody chlorowanej przed badaniem zapachu poddane 53 odchlorowaniu wg PN-EN 1622:2006 Ancks A.
Zrodlem wody odniesicnia Jest woda butelkowana . Czas przechowywania probki <72h. Informacje nt. warunkéw prowadzenia badas — do wgladu w Laboratorium,

Data i czas badania probki: 26.06.2026 r., godz. 07:36 — 26.06.2026 1., godz. 08:22.

Interpretacja wynikéw badani sensorycznych;

a pelna:
Wynik badania liczba progowa zapachu/smaku <1: zapach/smak akeeptowalny: Wynik badania liczba progowa zapachu/smaku 1: zapach/smak akceptowalny;

Wynik badania liczba progowa zapachu/smaku >1: zapach/smak nicakeeptowalny Wynik badania liczba progowa zapachu/smaku =1 mpachmmxvﬁp
ani &’f‘a @m:

A) Metoda badawcza akredytowana - Laboratorium badaweze akredytowane przez PCA, Nr AB 1272

A/P...) Metoda akredytowana podwykenawey - Badania ............. zostaly wykonane przez Laboratorium akredytowane w tym zakresie przez
Polskie Centrum Akredytacji, Nr AB ............"

N) Metoda badaweza nieakredytowana spelniajgca wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
BNNSJ) Metoda badaweza nieakredytowana nie spelniajgea wymagan normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Z) badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS Nr NS-HK.9027.8.1.2026 z dn. 08.01.2026 r.
P.../Z...) badania podwykonawcy wykonano metodami zatwierdzonymi przez PPIS

Srrareranrenstesetaeranrannnas
1) dolna granica zakresu pomiarowego metody wskazana w dokumencie odniesienia, bgdgca jednoczesnie granica oznaczania ilosciowego wyznaczona przez Laboratorium.

1) dolna granica zakresu pomiarowego metody, bedaca Jednoczeénie granicy oznaczania ilosciowego wyznaczona eksperymentalnie przez Laboratorium.

2) gérna granica zakresu pomiarowego metody wskazana w dokumencie odniesienia, bedaca jednoczesnie granica oznaczania ilosciowego wyznaczong przez Laboratorium.

2') gorna granica zakresu pomiarowego metody, bgdaca jednoczesnie granica oznaczania ilociowego wyznaczona eksperymentalnie przez Laboratorium.

3) Wymaganie (wartoé p yezna, najwyzsze dopuszezalne stezenie lub zakres) wg: Rozp Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosei wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U.2017 poz. 2294).

a) w przypadku podania jednej wartosci dolna wartosé zakresu wynasi zero.

*** - badanie wykonane wg normy wycofanej z katalogu Polskich Norm

**** Jeili dokonano stwierdzenia zgadnosci i nie okreslono inaczej Laboratorium MPGK Sp. zo0.0. w Chelmie stosuje zasadg prostej akceptacji wedhug wytycznych ILAC-G8:09/2019 przy ryzyku blednej
akeeptacji siggajacym do 50% w przypadku wyniku zblizonego do dopuszczalnej granicy pomiarowej. Jezeli w kolumnie »Wynik” akredytowanej metody badawczej przedstawiono zapis ,<" lub ,>" oznacza to,
iz jest to rezultat badania, bezposrednio powigzany z dolng lub gorng granicq zakresu pomiarowego akredytowanej metody, natomiast podana rozszerzona niepewnos¢ pomiaru dotyczy wylacznie odpowiednio
dolnej lub gornej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody (rezultat oznaczony jako akredytowany). W takim przypadku Laboratorium w kolumnie wStwierdzenie zgodnosci” przedstawia stwierdzenie
zgodnosci w ramach opinii i interpretacji, ktora opiera sig na uzyskanym rezultacie badania.

Wyzej opisane postgpowanie nie dotyczy badan mikrobiologicznych.

W przypadku realizacji badan spoza obszaru regulowanego prawnie (obszar dobrowolny, wlasne potrzeby) otrzymane wyniki z badaii sq przedstawiane Jjako rezultaty z badan, W przypadku wymagania
stwierdzenia zgodnodci z wymaganiami dla rezultataw z badan czynnosc ta jest stwierdzana w ramach opinii i interpretacji i bazuje na uzyskanym rezultacie badania i jego interpolacji w odniesieniu do
odpowiednio dolnej/gérnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody badawczej. W przypadku, gdy otrzymane rezultaty z badai metod akredytowanych nie pokrywaja sig z granica oznaczalnosci
wskazang w normie/procedurze badawczej rezultat jest oznaczany jako nieakredytowany i oznaczony indeksem ,#".

4) Metoda referencyjna

5) Zawartos¢ zawiesin ogélnych metods filtracji przez sqezki z wiokna szklanego o parametrach:

©) Zaleca sig aby ogéina liczba mikroarganizmow nie przekraczala:

- 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej

- 200 jtk/1ml w kranie konsumenta

7) korekta matematyczna;  8) korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji temperatury; 9) temperatura kompensacji pehametru 25°C; 10) warto$é pH saczonej probki; 11) temperatura kompensacji
pehametru 20°C;

12) nie oznaczono ze wzgledu na przekroczenie parametrow ... -.......; P8S) Pomiar In-Situ; R) Rezultat badania:

13) dolna granica zakresu pomiarowego stanowi jednoczeénie granice oznaczania ilosciowego wyznaczona przez Laboratorium

Koniec dokumentu .







